
6

 rys. 3

 rys. 4

 rys. 5

2.	 Przykręcić	ogrzewacz	
3.	 Podłączyć	ogrzewacz	w	sposób	pokazany	na	rys.	6.	Pamiętać	o	włożeniu	filtra	wody	zgodnie	

z	rys.	5.	Stosować	wiotkie	wężyki	przeznaczone	do	instalacji	ciśnieniowej	z	uszczelkami	gu-
mowymi.	Nie	zamienić	wyjścia	(kolor	czerwony)	ogrzewacza	z	wejściem	(kolor	niebieski)

Uwaga! Nie przykrę-
cać nakrętek węży-
ków z dużą siłą aby 
nie uszkodzić gwintu 
króćców ogrzewacza. 
Usunięcie filtra wody 
powoduje utratę gwa-
rancji. Filtr musi być 
zainstalowany zgod-
nie z rys. 5.
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 rys. 6

Podłączenie ogrzewacza do baterii kranowej wyposażonej w wężyki 3/8”

 rys. 7

4.	 Odkręcić	wodę	i	sprawdzić	szczelność	połączeń.	W	przypadku	zalania	układu	elektro-
nicznego	wodą	usunąć	ją	przez	wydmuchanie	powietrzem

5.	 Przepuścić	przez	ogrzewacz	wodę	o	dużym	przepływie	w	celu	odpowietrzenia	elementu	
grzejnego	

6.	 Podłączyć	ogrzewacz	do	instalacji	elektrycznej
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7.	 Wymienić	perlator	(sitko	w	wylewce	kranowej)	na	perlator	dołączony	do	ogrzewacza	
przez	producenta

8.	 Dokonać	regulacji	zgodnie	z	6	punktem	instrukcji
9.	 Pamiętać	o	okresowym	czyszczeniu	perlatora	(sitka	w	wylewce	kranowej)	z	zanie-

czyszczeń

6.  Regulacja

Uwaga !
Temperatura wody w przepływowym ogrzewaczu wody zależy od wiel-
kości jej przepływu. Im większy przepływ, tym niższa temperatura i na 
odwrót. Zbyt wysoka temperatura na wyjściu może powodować zadzia-
łanie zabezpieczenia termicznego powodując zablokowanie urządzenia. 
Odblokowanie urządzenia odbywa się przez naciśnięcie przycisku za-
bezpieczenia termicznego.

1.	 Odkręcić	kran	z	ciepłą	wodą.
2.		 Zmniejszając	powoli	przepływ	wody	przy	pomocy	zaworu	odcinająco-tłumiącego,	ustalić	

temperaturę	wody,	aby	nie	parzyła	rąk	(ok.	42OC).

7.  Czyszczenie filtra wod
1.		 Zakręcić	dopływ	wody	do	zaworu	odcinająco-tłumiącego	oraz	odłączyć	napięcie
2.		 Odłączyć	wężyk	od	wlotu	ogrzewacza
3.		 Wyjąć	filt ,	(najlepiej	małym	śrubokrętem	–	rys.	8)

 rys. 8

Uwaga!
Po każdorazowym  założeniu obudowy zwrócić szczególną uwagę czy  
niebieska i czerwona uszczelka króćca szczelnie dolega do obudowy 
ogrzewacza wody.
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4.	 Usunąć	z	niego	zanieczyszczenia	z	filtr 	wody
5.		 Włożyć	filt 	do	wlotu	ogrzewacza	dnem	koszyczka	do	dołu	(rys.	9)

 rys. 9

6.		 Podłączyć	wężyk	do	ogrzewacza	
7.		 Odkręcić	wodę	i	sprawdzić	szczelność
8.	 Przed	włączeniem	napięcia	sprawdzić	czy	układ	elektroniczny	nie	został	zalany	wodą	

–	jeżeli	tak,	to	wydmuchać	powietrzem	wodę	z	płytki	elektronicznej
9.	 Dokonać	regulacji	zgodnie	z	rozdz.	6

8.  Czyszczenie perlatora (sitka wylewski kranowej)
1.	Odkręcić	perlator	od	wylewki
2.	Wykręcić	wkręt	z	perlatora
3.	Wypchnąć	pierścienie	perlatora
4.	Przeczyścić	kanały	w	pierścieniach
5.	Założyć	perlator	z	powrotem

9.  Usterki i ich usuwanie
Za mały wypływ wody 
–	 zatkany	filt 	wody	(przeczyścić	zgodnie	z	rozdziałem	7	instrukcji)
Ogrzewacz nie załącza się
–	 wlot	ogrzewacza	zamieniony	z	wylotem
–	 za	bardzo	stłumiony	przepływ	wody
–	 zatkany	filt 	wody	(przeczyścić	zgodnie	z	rozdziałem	7	instrukcji)
–	 za	niskie	ciśnienie	wody	w	instalacji	wodociągowej
–	 brak	zasilania	spowodowany	przepaleniem	się	bezpieczników	w	instalacji	elektrycznej
Ogrzewacz nie grzeje pomimo zaświecenia się lampki sygnalizującej jego załączenie
–	 za	niskie	napięcie	w	 instalacji	elektrycznej	(przeciążenie	 instalacji	zasilającej	ogrze-

wacz)
–	 niska	temperatura	wody	na	wejściu	ogrzewacza
–	 zbyt	duży	przepływ	wody	(dokonać	regulacji	zgodnie	z	rozdziałem	6	instrukcji)	
Zbyt niska temperatura na wyjściu ogrzewacza
–	 za	duży	przepływ	wody	(dokonać	regulacji	zgodnie	z	rozdziałem	6	instrukcji)
–	 za	niska	temperatura	na	wejściu	ogrzewacza
–	 za	duże	spadki	napięcia	w	instalacji	elektrycznej	(patrz	rozdział	pierwszy	tabela	2)
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Za wysoka temperatura wody na wyjściu ogrzewacza
–	 za	bardzo	stłumiony	przepływ	wody	przez	zawór	odcinająco-tłumiący	(dokonać	regulacji	

zgodnie	z	rozdziałem	6	instrukcji)
–	 zatkany	filt 	wody	(przeczyścić	zgodnie	z	rozdziałem	7	instrukcji)
–	 za	niskie	ciśnienie	wody	w	instalacji	wodociągowej
Ogrzewacz załącza się i wyłącza
–	 wahania	ciśnienia	wody	w	instalacji	wodociągowej
–	 za	bardzo	stłumiony	przepływ	wody	przez	zawór	odcinająco-tłumiący	
Skokowe zmiany temperatury wody na wyjściu ogrzewacza
–	 wahania	napięcia	w	instalacji	elektrycznej
–	 zmiany	natężenia	przepływu	wody	wywołane	chwilowymi	spadkami	ciśnienia	wody	

w	instalacji	wodociągowej

	10.  Dane techniczne

Typ Perfect
7000

Perfect
8000

Perfect
9000

Moc	[kW] 7 8 9

Pobór	prądu	[A] 17,5 20 22,5

Zasilanie	[V] 400 400 400

Minimalny	przepływ		
przy	którym	następuje	załączenie	[l/min] 2,1 2,4 2,8

Maksymalne	ciśnienie	wody	[MPa] 0,65 0,65 0,65

Bryzgoszczelność IP24 IP24 IP24

Minimalna	rezystywność	wody		
przy	temperaturze	15OC 1300 1300 1300

11.  Wyposażenie
1.	 Ogrzewacz		 	 szt.	1
2.	 Zawór	kulowy	odcinająco-tłumiący	1/2”	–	3/8”	 	 szt.	1
3.	 Filtr	wody		 	 szt.	1
4.	 Kołki	rozporowe	Ø6	 	 szt.	2
5.	 Szablon	do	wiercenia	otworów	 	 szt.	1
6.	 Perlator	(sitko	wylewki	kranowej)	 	 szt.	1







Pieczątka sprzedawcy

Pieczątka sprzedawcy Pieczątka sprzedawcy

Data sprzedaży

Data sprzedaży Data sprzedaży

Adnotacje o dokonanych naprawach



Warunki gwarancji

 1. Okres gwarancji trwa 24 miesi¹ce i liczy siê od daty sprzeda¿y urz¹dzenia, jednak nie d³u¿ej ni¿ 30 miesi¹ce od daty
przekazania urz¹dzenia do sprzedawcy.

 2.

 3. Wady sprzêtu ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ usuwane na koszt producenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
urz¹dzenia do gwaranta.

 4. Gwarant decyduje o naprawie sprzêtu lub wymianie na nowy.
 5. Nabywca zobowi¹zany jest sam dostarczyæ sprzêt do gwaranta lub serwisanta.

Sprzêt powinien byæ dostarczony do naprawy wraz z kart¹ gwarancyjn¹.
 6. Gwarancj¹ nie s¹ objête uszkodzenia sprzêtu powsta³e na skutek:

niew³aœciwego monta¿u, niestosowania siê do wskazówek zawartych w instrukcji obs³ugi, wykonywania napraw lub
przeróbek przez osoby do tego nieuprawnione, uszkodzeñ mechanicznych, eksploatacji w ujemnych temperaturach,
zamontowania urz¹dzenia w niew³aœciwej pozycji, usuniêcia filtru wody.

 7.

 8. Zwrotu gotówki dokonuje gwarant wed³ug ceny sprzêtu obowi¹zuj¹cego w dniu zakupu.
 9. U¿ytkowanie urz¹dzenia powinno odbywaæ siê œciœle i zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi i monta¿u. Niestosowanie siê do tego

zalecenia powodujê utratê gwarancji.
10. Uszkodzenie plomby powoduje utratê gwarancji.
11.
12. Gwarancja jest ograniczona terytorialnie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13.
14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego

wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.

W okresie gwarancyjnym wady nale¿y zg³aszaæ do punktu serwisowego lub producenta wy³¹cznie za poœrednictwem Poczty 
Polskiej (w przypadku innego spedytora firma nie pokryje kosztów transportu).

U¿ytkownikowi przys³uguje prawo do wymiany urz¹dzenia na nowe, albo zwrotu pieniêdzy w okresie gwarancji
w przypadku, gdy:
- gwarant nie dokona naprawy w ci¹gu 14 dni od dostarczenia sprzêtu do naprawy,
- gdy iloœæ napraw dokonanych w okresie gwarancji bêdzie wiêksza ni¿ 3.

Karta gwarancyjna bez piecz¹tki sprzedawcy, daty sprzeda¿y oraz dowodu zakupu jest niewa¿na. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie maj¹ przepisy Kodeksu Cywilnego.

15. W przypadku braku swobodnego dostêpu do ogrzewacza w celu jego konserwacji, naprawy, wymiany, producent nie ponosi 
odpowiedzialnoœci za ewentualne niedogodnoœci lub koszty spowodowane demonta¿em zabudowy. 

Do napraw gwarancyjnych nie zalicza siê czyszczenia urz¹dzenia z zanieczyszczeñ, regulacji.

Uwaga!
W przypadku awarii ogrzewacza który  nie zosta³ zainstalowany przez specjalistê (osobê zawodowo trudni¹c¹ siê 
napraw¹ lub instalowaniem przep³ywowych ogrzewaczy wody) klientowi nie przys³uguje prawo wymiany urz¹dzenia na 
nowe. Ogrzewacz nale¿y przes³aæ do producenta. Je¿eli zostanie stwierdzona wada fabryczna producent zobowi¹zuje siê 
usun¹æ usterkê urz¹dzenia. W przypadku uszkodzenia ogrzewacza na skutek niew³aœciwego monta¿u wszelkie koszty 
zwi¹zane z napraw¹ urz¹dzenia ponosi jego nabywca. 

Je¿eli serwisant dokona³ naprawy pogwarancyjnej zobowi¹zany jest do zwrotu uszkodzonych elementów u¿ytkownikowi 
urz¹dzenia oraz niewycinania kuponu z karty gwarancyjnej.



 

Informacja o produkcie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym 

 (UE) nr 812/2013 
Product information according to delegated regulation (UE) No 812/2013 

Produktinformation in Übereinstimmung mit der (EU) No 812/2013 Verordnung 

 

Marka 
Brand name 
Hersteller 

WIJAS S.J. 

Identyfikator 
Model 
Modell 

Perfect 7000 Perfect 8000 Perfect 9000 

Deklarowny profil obciążeń 
Declared load profile 
Lastprofil 

XS XS XS 

Klasa efektywności 
energetycznej 
Energy efficiency class 
Energieeffizienzklasse  
Efektywność energetyczna 
podgrzewacza wody 
Energy efficiency of electric water 
heater 
Energieeffizienzklasse 

39,0 % 39,5 % 39,5 % 

Roczne zużycie energii 
elektrycznej 
Yearly electric consumption 
Jährlicher Energieverbrauch 

473 kWh 467 kWh 467 kWh 

Poziom mocy akustycznej 
Sound power level 
Schallleistungspegel 

15dB 

 
Szczególne wymogi, które są wymagane do montażu, instalacji lub konserwacji 

urządzenia, zostały opisane w instrukcji obsługi i montażu. 
 

All specific requirements regarding assembly, installation and maintenance are described 
in the operating and installation manual. 

Besondere Anforderungen, die für die Montage, Installation oder Wartung erforderlich 
sind, sind in der Bedienungsanleitung beschrieben. 
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WAŻNE WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE ZUŻYTEGO URZĄDZENIA

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest 
umieszczanie łącznie z innymi odpadami komunalnymi zużytego sprzętu oznako-
wanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania 
zużytego, sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego 
sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych 
i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące 
działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości 
odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego 
sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które maja szczególnie 
negatywny wpływ na środowisko i zdrowie.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia. Dzięki 
powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania 
zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.




